
Państwowy powiatowy
Inspektor Sanitarny

ul. flisacza 6
74-100 GRYFINO

teł.lfax 91 416 234~; 91416 3e58

Gryfino, dnia 28 września 201 5 roku
Nasz znak: PS-N-HKJ4400/443/15

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0.

ul. Szczecińska 5
74 - 100 Gryfino

Na podstawie art. 4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r, poz. 1412), §14 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Oz.u. z 2007r, Nr 61, poz. 417

z późniejszymi zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp. Data pobrania Miejsce pobrania Nr protokołu Nr sprawozdania Laboratorium

próbki próbki

Dział

Żabnica
Sp/BM/PW /3859/15 Laboratoryjny

16 września z dnia 1.1.09.2015r. Wojewódzkiej
l ul. Długa N.HKl28312015

2015 roku Spr/ŚRlK/2652115 Stacji Sanitarno-
szkoła zlew w kuchni

z dnia 22.09.2015r. Epidemiologicznej

w Szczecinie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu "Gryfino - Tywa"
(gm. Gryfino).

PAŃSTWOWY
INSPEKTOR 's!NITARNY

w GR""RJłqIE

mgr inż. Wioletta Rożka

Otrzymują:
I. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@puk.gryfino.pl )
2. a/a

Do wiadomości:
I. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (drogą elektroniczną: burmistrz@gryfino.pl)

s.w.
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LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZ
Sprawozdanie z badań Nr Sp/BM/PW/3859/15

/

podpis 1

Poua::E C!:WTRUM
A. •. Rł::O'HSU;';1

AG 515

NAZWA IADRES ZLECAJACEGO: Powiatowa Stacia Sanitarno - Epidemiologiczna w Grvfinie
NR UMOWYI ZLECENIA *): 8115
PROBKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gryfinie -

A. Szczępanik
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKI: N.HKJ283/2015
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Żabnica - szkoła, ul. Długa, zlew w kuchni.
METODYKA POBRANIA PRÓBKI: Zgodnie z protokołem pobrania próbki nr N.HKJ28312015

RODZAJ PRÓBIGlNUMER PRÓBKIIWIELKOŚĆ PRÓBKI: Próbka wody do I BM/PW/4056/15 I 250 mispożycia
srAN PROBKI: bez zastrzeżeń
DATA I GODZINA POBRANIA! PRZYJECIA PRÓBKI: 16.09.15 r. godz. 08:101 16.09.15 r. godz. 13:00
DATA ROZPOCZĘCIA!ZAKONCZENIA BADANIA: 16.09.15 r. 118.09.15 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

NUMER PROBKI

LP. BADANY WYRÓŻNIK METODA BM/PW/4056/15 WYMAGANIA2)MIKROBIOLOGICZNY BADAWCZA WYNIK BADANIA ±
NIEPEWNOŚĆ I)

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1 :20141. w 100 mi wody Metoda filtracji membranowej O O

(jtk 1100 ml) - N
Liczba bakterii Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1 :20142. w 100 ml wody O O
(jtk II 00 ml) - N Metoda filtracji membranowej

Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:20043. w 100 ml wody
Metoda filtracji membranowej O O

(itkllOO ml)-A

jlk jednostki tworzące kolonie
NPL najbardziej prawdopodobna liczbar I)wartość niepewności: podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wyników lub na życzenie klienta; stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności

95% i współczynniku rozszerzenia k=Z; nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem próbki.
l) podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późno zm.).

UWAGI: (jeśli dotyczy)

I. Wyniki badań odnoszą się wyłącznic do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Bad." Mikrobiologicznych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone literą A - są akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515, wydanie nr 19 z dnia 08 września 2014 r.; oznaczone literą

N - nicakredytowane.

Data sporządzenia sprawozdania: 21 .09.15 r.

P d
AutoryzQwał:

O prs jest pr
Zatwierdził:

Podpis jest prawidło
Dokument podpisany,
Szczecin

Szcze~!y' Data:.20l5,D.9.21.l.QA8;.1.CES.T..
Data: 2'8P.;~ ~O:27:56 Data i podpis

_________s:_~_~! ------------koniec sprawozdania------------------------------------------------------------------
*) wpisać właściwe

idłowy
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Oddział Laboratoryjny w Szczecinie

tel. 91 462-40-60
e-mail: !!l.®.mt.Q!" ilt;,'1@;JJ:~$fl./ifff.€LlJJd

AB 515

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
NR UMOWY - ZLECENIA: 8/2015
PRÓBKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - Adam Szczepanik
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKI: N.HKJ283/2015
METODYKA POBRANIA PRÓBKI: zgodnie z protokołem PSSE Gryfino nrN.HKl283/2015 z dnia 16.09.2015r.
DATA POBRANIA PRÓBKIlPRÓBEK: 16.09.2015r.
DATA PRZYJĘCIA DO BADANIA: 16.09.2015r.

WYNIK BADANIA

NUMER PRÓBKI: ŚR!KI3055/15
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI: Wodociąg Krzypnica-Gryfino- Tywa - Żabnica - szkoła, ul. Długa - kuchnia zlew
RODZAJ PRÓBKI: woda przeznaczona do spożycia
STAN PRÓBKI: bez zastrzeżeń
DATA ROZPOCZĘCIA BADANIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA: 16.09.20 15r. /21.09.20 15r.

Jednostka Wynik badania
Granica

Lp. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza miary ± niepewność l)
Wymagania "') I) oznaczalności

GO
l. Metność A PN-EN ISO 7027:2003 FNU** 0,3 l 0,3
2. Barwa A PN-EN ISO 7887:2012 p. 6 mgli 2 - 2

3. Zapach N
PB/SR/KJII

Akceptowalny
wyd. II z dnia 28.04.2014r. - - -

4. Przewodność właściwa A l) PN-EN 27888: 1999 u Szcm 588 (23 0)3) 2500 l
5. Stężenie jonów wodoru (pH) A PN-EN ISO 10523:2012 pH 73 (22 9)3) 6,5 - 9,5 4,0
6. Smak N PN-EN 1622:2006 - Akceptowalny - -
7. Amonowv ion A PN/C-04576-4/1994 mg, I poniżej GO 0,50 0,15
8. Azotyny A

PN-EN ISO 10304-1 :2009
mg, I poniżej GO 0,50 0,05

9. Azotany A mg, I 30 50 0,2
lO. Żelazo A PB/SR/KJ02 11gI I 20 200 20
II. Mangan A wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 11gI I poniżej GO 50 lO

T) Wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z dnia 06.04.2007 r. z późniejszymi zmianami) .

.p - wartość niepewności na życzenie klienta oraz gdy wynik ± niepewność obejmuje wartość NDS.
··1 FNU=I NTU
I) - jeśli dotyczy
2) - w temperaturze 25°C, korekta za pomocą urządzenia pomiarowego
3) - temperatura pomiaru w "C

I.Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma motJiwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Badań Środowiskowych iRadiacyjnych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
S. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania
6. Badania w tym sprawozdaniu omaczane literą A - są akredytowane. zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 515 wydanie nr 19 z dnia 08.09.2015 T.; oznaczcne literą N - nieakredytowane.

Data sporządzenia sprawozdania: 22.09.2015r.

Pod piSAtę,~tpJaęwidło
Dokument podpisany
Szczecin······················
Data: 2<fl~~61f.~ 10:46:

anuta Kuchta; WSSE na Ratko; WSSEDokument podpisany
Szczecin .

CEST . . Data: 2015.09.23 lDa19
------------------------------konlec sprawozdanla------------------------------------


